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wymiana drzwi - 7 szt.

wstawienie nowych drzwi w istniejgcy otwor - 4 szt.

wstawienie nowych drzwi - 1 szt.

wyburzenie otworu drzwiowego - ok. 2 m?

uzupetnienie otwordw - $ciana w klasie odpornosci ogniowej EI 60 - ok. 0,5 m?
uzupetnienie otworéw - $ciana w klasie odpornosci ogniowej REI 120 - ok. 3,5 m?
montaz samozamykacza - 14 szt.

przeniesienie hydrantu

wymiana drzwi - 7 szt.

wstawienie nowych drzwi w istniejacy otwor - 4 szt.

wstawienie nowych drzwi - 1 szt.

wyburzenie otworu drzwiowego - ok. 2 m?

uzupetnienie otworéw - $ciana w klasie odporno$ci ogniowej El 60 - ok. 0,5 m?
uzupetnienie otworéw - $ciana w klasie odpornosci ogniowej REI 120 - ok. 3,5 m?
montaz samozamykacza - 16 szt.

wymiana drzwi - 8 szt.

demontaz drzwi wewnetrznych - 1 szt.

wstawienie nowych drzwi w istniejacy otwor - 4 szt.

uzupetnienie otworéw - $ciana w klasie odporno$ci ogniowej EI 60 - ok. 10 m?
uzupetnienie otworéw - $ciana w klasie odpornosci ogniowej REI 120 - ok. 10 m?
montaz samozamykacza - 1 szt.

W przypadku gdy podczas wymiany drzwi okaze sig, ze otwér montazowy jest za maty nalezy powigkszy¢ otwoér

lub wykona¢ bruzdy w ktére bedzie montowana stolarka.

Bruzdy nie moga jednak ogranicza¢ $wiatta drzwi.

Nalezy wykona¢ warstwy wykonczeniowe projektowanych $cian, w miejscu uzupetnionych otworéw oraz demontowanych drzwi.

zlokalizowanego w Wisle przy ul. Olimpijska 1.

Obiekt: Projekt wydzielen przeciwpozarowych zgodnie z czes$cig rysunkowa ekspertyzy
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Osrodka Sportowego PZSN "START"

Inwestor: Polski Zwigzek Sportu Niepetnosprawnych "START"

02-032 WARSZWA, ul. Filtrowa 75

Rzeczoznawca ds zabezpieczen przeciwpozarowych:
mgr inz. Adam SOMERLIK [Nr upr. 574/2013]

Opracowat:
mgr inz. tukasz SZCZUKA

Temat rys.:

ZESTAWIENIE ROBOT - PROJEKT WYKONAWCZY

Data: ”I 201 9 Faza: PW Skala: Nrrys:

PW/05

str. 19




